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Køkken
Opvaskemaskine – drypbakke
Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
Vaskemaskine – drypbakke
Vaskemaskine – waterblock vandsikring
Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
Vand og afløbsinstallationer generelt
Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
Gasinstallation - måler installation tjekket
Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOGLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:
Mangler waterblock på vandtillgang til vm.

Bad
Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
Kontrol af eks gulvafløb
Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad? 
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Ved ikke
VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

REPARATIONSARBEJDER - BØR UDBEDRES:
Slange til samt selve oras håndbruseren meget utæt.                                                   
Fuger på fliser i hjørnerne har sluppet.

Øvrige rum/værelser
Radiatorer - stuer - værelser mm

VVS Installationer øvrige rum/værelser - bemærkninger
Følerhoved i stuen går meget stramt.

FOTO DOKUMENTATION UPLOADET
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